
違反指摘事項
根拠法令等
の条項

違反の位置等

らーいん根津 文京区根津1-1-14 連結送水管未設置 法17-1 防火対象物全体 平成29年12月25日 本郷消防署

神田ビル 文京区根津2-15-15 自動火災報知設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和6年3月4日 本郷消防署

野々村ビル 文京区本郷3-5-5 自動火災報知設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和5年6月22日 本郷消防署

ＢＲ本郷３ 文京区本郷3-32-10 自動火災報知設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和6年2月13日 本郷消防署

ベルスコーポ 文京区本郷5-4-7 自動火災報知設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和5年11月9日 本郷消防署

本郷大原ビル 文京区本郷5-24-6 自動火災報知設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和6年5月7日 本郷消防署

ソシアル広小路 文京区湯島3-35-10 消防用設備等点検未実施 法17の3の3 連結送水管（耐圧試験） 平成30年2月9日 本郷消防署

ウエノイレブン 文京区湯島3-41-12
スプリンクラー設備

一部未設置
法17-1 １階から１１階 平成29年10月11日 本郷消防署
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